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sprochen. Konventionelle
Wärmerückgewinnungssysteme sind hinreichend bekannt.
In vielen Fällen eignet sich jedoch ein
kombinierter Einsatz von konventionellen
Wärmerückgewinnungssystemen mit
Wärmepumpen, da mit geringem zusätzlichem
Energieaufwand anfallende Abwärme in
hochwertige Heizenergie umgewandelt werden

kann. Es würde den Rahmen dieser
Ausführungen sprengen, auf alle Varianten und
Möglichkeiten für den Einsatz von
Wärmepumpen einzugehen, fe sei hingegen gesagt,
dass alle Abwärme, ob in flüssiger Form
oder gasförmig, mittels der Wärmepumpe in
hochwertige Wärme umgesetzt werden
kann. Ein Beispiel sei hier aufgezeigt: In vielen

Lüftungs- und Klimaanlagen wird Energie

zurückgewonnen. Der Wirkungsgrad
solcher Systeme liegt in der Regel kaum über 50
bis 60 Prozent. Somit liegen die Fortlufttemperaturen

nicht selten über 12 bis 15 °C und
können mit der Wärmepumpe weiter ausgenützt

werden. Gerade in der Übergangszeit,
also im Frühling und im Herbst, können
beim gezielten Einsatz von Wärmepumpen-

Zuschriften

anlagen in Lüftungs- und Klimasystemen
grosse Wärmemengen eingespart werden,
weil die konventionellen Wärmeerzeuger
später zugeschaltet bzw. früher ausgeschaltet
werden können. Der Wärmepumpeneinsatz
eignet sich auch besonders für die Erzeugung
von Bandwärme. Unter Bandwärme verstehen

wir einen über das ganze Jahr verteilten
gleichmässigen Wärmebedarf. Gerade bei
solchen Anlagen führen die langen Laufzeiten

zu kurzen Amortisationszeiten.

Die Wärmepumpe ist ein Wärmeerzeuger
bzw. Wärmerückgewinnungsgerät mit grossen

Zukunftsaussichten. Wir müssen lernen,
Wärmepumpen zweckmässig einzusetzen.
Nur durch sorgfältige Abklärung, ebenso
sorgfältige Beratung und durch den gezielten
Einsatz wird und bleibt die Wärmepumpe
für den Benutzer glaubwürdig. Es muss
versucht werden, Wärmepumpenanlagen
einfach, zweckmässig und übersichtlich zu
bauen. So sind die Kunden in der Lage, ohne
hohen technischen Aufwand solche Anlagen
zu betreiben.

SIA-Sektionen

Heizanlagen mit elektrisch betriebener Wärmepumpe

In seinem Artikel «Eine Heizanlage mit
elektrisch betriebener Wärmepumpe und
Sonnenkollektoren» (Heft 14: 383-393)
beschreibt Rene Weiersmüller sehr anschaulich
ein ausgeführtes Wärmepumpenprojekt mit
Wärmegewinnung aus Erdreich- und
Sonnenkollektoren. Er verschweigt dabei nicht
die zahlreichen negativen Erfahrungen, die
bei der Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung

und Betrieb der Anlage gemacht
worden sind, wobei der Wärmepumpenlieferant

eher schlecht abschneidet. Weiersmüller
kommt dabei zum Schluss, dass sich die

Installation einer solchen Anlage nicht
lohnt, da die Gesamtinvestitionen am
Schluss viel höher sind als ursprünglich
angenommen und dass die vom Lieferanten
angegebenen Betriebskosteneinsparungen
nicht erreicht werden.

Bei der beschriebenen Anlage mit Boden-
und Sonnenkollektoren handelt es sich um
eine sehr komplizierte Einrichtung, die
ausserordentlich störanfällig ist und sehr hohe
Anforderungen an die Regelungseinrichtungen

stellt. JEs wäre jedoch falsch, auf Grund
der gemachten Ausführungen die Möglichkeit

von Wärmepumpenheizungen für
Einfamilienhäuser in Bausch und Bogen zu
verdammen und als Energie- und Kostensparmöglichkeit

ad acta zu legen.

Man kann dem Autor den Vorwurf nicht
ersparen, dass er die Verwendung einer einfachen

Luft/Wasser-Wärmepumpe unter
Wiederholung von leider verbreiteten
Vorurteilen in einem Satz als für eine monovalente

Betriebsweise nicht geeignet abtut.
Diesen Vorurteilen muss energisch entgegengetreten

werden, denn gegenüber der
beschriebenen Anlage ist eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe weniger störanfällig, also
betriebssicherer, verursacht wesentlich kleinere

Investitionskosten, und die Energieeinsparungen

können von einer seriösen Lieferfirma

annähernd genau im voraus angegeben

werden. Die Arbeitsziffer ist zwar während

der Heizperiode etwas niedriger als

beim Erdregister, ermöglicht aber immerhin
auch Energieeinsparungen von 60-65
Prozent. Für die im vorliegenden Fall vorhandene

Schwimmbadheizung steigt diese Einsparung

im Frühjahr und Herbst auf 75-80
Prozent! Die Immissionen durch Ventilatorgeräusche

werden von Weiersmüller übertrieben

dargestellt. Auch in ruhigen Wohnlagen

Wettbewerbe

Werkhof der Nationalstrasse N 9 in Simplon
DorfVS
Das Baudepartement, Abteilung Hochbau,
des Kantons Wallis als Veranstalter teilt mit,
dass der Abgabetermin für diesen öffentlichen

Projektwettbewerb verschoben worden
ist. Neuer Abgabetermin ist der 31. Januar
1984 (bisher 30. September 1983). Die
Modelle sind bis zum 13. Februar 1984 abzugeben

(bisher 10. Oktober 1983). Die
Ausschreibung des Wettbewerbes wurde in Heft
7/1983 auf Seite 245 veröffentlicht. Der
Einschreibetermin ist bereits abgelaufen (31.
März).

Agrandissement du centre administratif et
technique des Services Industriels de la Ville
de Sion
Der Veranstalter dieses Projektwettbewerbes,

Service Industriels de la Ville de Sion,
teilt mit, dass der Termin für den Bezug der
Unterlagen verschoben worden ist. Das neue
Datum ist der 6. Juni (bisher 26. Mai). Die
Ausschreibung des Wettbewerbes wurde in
Heft 21/1983 auf Seite 601 veröffentlicht.

Handelsschule in Siders VS
Das Baudepartement des Kantons Wallis
veranstaltet einen öffentlichen Projektwettbewerb

für den Bau einer neuen Handelsschule

in Siders VS. Teilnahmeberechtigt
sind alle Architekten, die seit mindestens
dem 1. Januar 1983 ihren Wohnsitz im Kanton

Wallis haben oder im Kanton Wallis
heimatberechtigt sind und Wohnsitz in der

Aargau

Wie ein Radiokommentator des Zweiten
Weltkrieges diesen heute sieht. Dienstag,
14. Juni, 20.00 Uhr im Stapferhaus auf
Schloss Lenzburg. Vortragsabend mit Prof.
Dr. J. R. von Salis. Gäste sind willkommen.
Parkplätze unterhalb Schloss Lenzburg.

Solothurn

Sommerfest. Freitag, 10. Juni, 19.00 Uhr im
Schloss Landshut in Utzensdorf. Veranstaltung

mit Musik, Tanz und Festivitäten.

kann dieses Problem ohne grosse Aufwendungen

auf befriedigende Art gelöst werden.
Dass bei Luft/Wasser-Wärmepumpen an
kalten Tagen tiefere Raumtemperaturen in
Kauf genommen werden müssen, stimmt
ebenfalls nicht.

Leider hat Herr Weiersmüller mit seinen an
.sich hochinteressanten Ausführungen der
Wärmepumpe als solcher einen schlechten
Dienst erwiesen. Seine Erfahrungen entsprechen

einem Extremfall und sind bestimmt
nicht die Norm - sicher nicht was die Luft/
Wasser-Wärmepumpe anbetrifft. Es wäre
schade, wenn sich innovationsfreudige, um-
weltbewusste Architekten und Bauherren
durch seine Ausführungen von der Installation

einer Wärmepumpenanlage abschrek-
ken lassen würden.

A. Schmidt c/o Störi + Co. AG,
8820 Wädenswil

Schweiz haben. Betreffend Arbeitsgemeinschaften

oder Architekturfirmen wird
ausdrücklich auf die Art. 27 und 28 der
Ordnung für Architekturwettbewerbe SIA 152
sowie auf den Kommentar zu Art. 27 dieser
Ordnung aufmerksam gemacht. Die
Preissumme für sechs bis sieben Preise beträgt
70 000 Fr. Für mögliche Ankäufe stehen
dem Preisgericht zusätzlich 10 000 Fr. zur
Verfügung. Das Wettbewerbsreglement und
das Programm können kostenlos bei der
Staatskasse in Sitten bezogen werden. Die
definitive Einschreibung ist bis spätestens 31.
Mai 1983 mittels Einzahlung einer Hinterlage

von 300 Fr. auf das Konto Nr. 19-12 bei
der Staatskasse in Sitten vorzunehmen.
Fachpreisrichtersind Bernard Attinger,
Kantonsbaumeister, Sion, Vincent Mangeat,
Nyon, Livio Vacchini, Locarno. Bernard Ga-
chet, Lausanne, Ersatz, Hans Fritz,
Baudepartement des Kantons Wallis, Sitten,
Ersatz. Die Anmeldung zur Teilnahme ist umgehend

erforderlich. Fragestellung bis 15. Juni,
Ablieferung der Entwürfe bis 23. September,
der Modelle bis 5. Oktober.

Erweiterung oder Neubau des Bündner
Kunstmuseums und der Kantonsbibliothek
in Chur

Die Regierung des Kantons Graubünden
beauftragte aufgrund des im Jahre 1981
durchgeführten Ideenwettbewerbes und der
Empfehlung des Preisgerichtes fünf Architekten
mit einem Vorprojektierungsauftrag
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