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scheinlichkeiten zur Verfiigung stellen konnen unter Beriick-
sichtigung der gegenseitigen Unterstiitzung von 4 und B so-
wie der Ubertragungsfihigkeiten und Ausfallraten der Lei-
tungen von A4 nach C und B nach C. Durch den Anschluss
dieses dritten Knotenpunktes hat sich aber jetzt die Versor-
gungszuverlissigkeit der Knotenpunkte 4 und B veridndert.
Durch eine analoge Betrachtung der Unterstiitzung des Kno-
tenpunktes A durch B und C sowie von B durch 4 und C
kann diese jeweils fiir 4 und B neu berechnet werden. Auf
diese Art hat man eine Vermaschungsregel gewonnen, mit
deren Hilfe man komplizierte vermaschte Netzwerke behan-
deln kann. Die weitere Rechnung der Ausfallerwartung in
Tagen je Jahr an jedem Knotenpunkt geht nach dem Schema
zur Berechnung der Leistungsausfallwahrscheinlichkeit vor
sich, wie es vorgéngig beschrieben ist.

4. Schlusshemerkungen

Alle diese Detailmethoden miissen Bestandteil eines sol-
chen globalen Planungsverfahrens sein. Ein solches Verfah-
ren wird dadurch sehr rechenintensiv. In der Praxis hat man
darum meist bei vielen Details Abstriche zu machen, um das
Problem in vertretbaren Rechenzeiten 16sen zu konnen.
Hierdurch sind Genauigkeit und Aussagekraft der Ergeb-
nisse sicher eingeschrinkt. Die Fortschritte beim Bau von
Datenverarbeitungsanlagen lassen es aber immer weiter zu,
solche Modelle zu vervollstindigen. Schon darum ist ein
moglichst umfassendes Modell notwendig und sinnvoll,
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Elektrische Viehunfalle —

im Spiegel des technisch-wissenschaftlichen Schrifttums

Von G. Irresberger

Die Arbeit befasst sich mit Tierunfillen zufolge Niederspan-
nungs- oder Hochspannungseinwirkungen (ohne indirekte oder
direkte Blitzeinwirkungen) und fasst das diesbeziigliche Schrift-
tum fiir den Zeitraum von ungefdihr 1912 bis heute zusammen.

In grossen Elektrizititsversorgungsunternehmen spielen
in einem gewissen Ausmass auch Tiere eine Rolle. Tiere
treten namlich gelegentlich als Schadenstifter in elektrischen
Anlagen auf, wobei sie Erdschliisse oder Kurzschliisse verur-
sachen und hiebei auch meist zugrunde gehen. In derartigen
Fillen handelt es sich hauptsdchlich um in Schaltanlagen
hineinlaufende Hunde oder Katzen (bei offenstehenden Tii-
ren) sowie an Kabelleitungen nagende Ratten oder Mduse
(zwecks Stillung ihres Nagetriebes). Fiir den besonderen Fall
von Termitenfrass an Kunststoffen bei Schaltgeriten, eine
vorzugsweise in den Tropen beobachtete Erscheinung, haben
grosse Kunststoffwerke sowie Schaltgeritefabriken einen
speziellen Termitenpriifstand errichtet und durch (mit einem
beachtlichen Aufwand an Zeit und Geld) geleistete For-
schungsarbeit dieses Problem weitgehend in den Griff be-
kommen.

In einigen wenigen Fillen haben Tiere (Vogel), welche
mit elektrischen Anlagen in Bertihrung kamen, sogar schon
todliche Unfille beim Freileitungspersonal ausgelost. Vogel,
die sich auf gedffnete Ortsnetz-Trennschalter, bzw. Schwine,
die sich auf gedffnete Hochspannungs-Masttrennschalter
(vorwiegend im Bereich von Gewissern) setzten, verursach-
ten ndmlich eine einpolige Spannungsiibertragung auf an-
sonst ordnungsgemiss abgeschalteten Freileitungsstrecken;
infolge des Umstandes, dass aber die Freileitungsmonteure

[
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Ce travail s'occupe d’accidents d’animaux dus a la basse et a la
haute tension (sans les effets directs ou indirects de la foudre) et
résume la bibliographie consacrée a ce sujet pour la période
allant de 1912 environ a nos jours.

vorschriftswidrigerweise auf eine Erdung und Kurzschlies-
sung der Leitungsstrecke verzichteten, an der gearbeitet
wurde, kamen sie dadurch zu Tode.

Nicht im Zusammenhang mit der Einwirkung von Elektri-
zititkamen in Elektrizitatsversorgungsunternechmenallerdings
gelegentlich auch Haftpflichtunfdlle vor, bei denen Tiere
selbst Unfille auslosten oder erlitten; einerseits, wenn wei-
dende Kiihe (aus Salzhunger) an frisch-salzimpragnierten
Holzmasten leckten und dann verendeten, anderseits, wenn
diese bei Leitungsarbeiten in Wiesen liegengebliebene Draht-
reste verschluckten und in der Folge notgeschlachtet werden
mussten. Beim Ablesen von Messeinrichtungen (Elektrizitats-
zéahler) sind in Abnehmeranlagen gelegentlich auch Dienst-
nehmer (Zihlerableser oder Geldkassierer) durch Hunde-
bisse mehr oder minder schwer verletzt worden. Auch bei
Arbeiten der verschiedensten Art im Bereich von Viehwei-
den kommen gelegentlich Personenunfille durch Tiere vor.
Beispielsweise arbeitete ein Elektromonteur auf einer Vieh-
weide an einer Erdleitung. Plotzlich stiirmte ein wildgewor-
dener Bulle auf ihn los und verletzte ihn dermassen, dass er
ins Krankenhaus gebracht werden musste. In einem anderen
Fall hatten auf einer Viehweide durchgehende Kiihe einen
Monteur verletzt, der gerade mit Seilzugarbeiten beschaftigt
war. In einem weiteren Fall wurde ein mit Nachimpriagnie-
rungsarbeiten beschiftigter Dienstnehmer von einem zwei-
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jahrigen Bullen pldtzlich angegriffen und verletzt. Drei Ver-
letzte und ein Bild der Verwiistung hinterliess schliesslich der
aus einem privaten Freigelinde ausgebrochene neun Jahre
alte, zwei Meter grosse und dreieinhalb Zentner schwere Go-
rilla in einem Umspannwerk in Ludwigsburg, wie aus einem
Kurzbericht vom August 1974 zu entnehmen war.

Hinsichtlich der Einwirkung von Strémen auf Tiere muss
zwischen zwei grossen Gruppen unterschieden werden: Un-
fille zufolge atmosphiarischer Elektrizitit sowie Unfille zu-
folge technischer Elektrizitdt. In ersterer Gruppe sind solche
auf indirekte und direkte Blitzeinschlige zuriickzufiihren,
wobei es sich im letzteren Fall hdufig um ausgesprochene
Massen-Tierunfille in meist extremen Hohenlagen handelt
(erinnert sei, dass beispielsweise bei jeweils einem Blitzschlag
im Staate Ohio im Jahre 1955 neun Kiihe, im Land Kirnten
im Jahre 1956 hundert, sich zusammendriangende Schafe ge-
totet worden waren).

Die vorliegende Betrachtung (Literaturstudie) befasst sich
jedoch ausschliesslich nur mit Tierunfillen zufolge Nieder-
oder Hochspannung, weil dieselben zufolge indirekter oder
direkter Blitzeinschlige kaum steuerbar sind. Dass anderseits
aber eine direkte Stromeinwirkung auf das Tier bei der elek-
trischen Viehbetdubung bewusst nutzbringend angewendet
wird, sei hier nur der Vollstandigkeit halber miterwahnt.

Als kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges sich in
Deutschland die elektrischen Viehunfille in den Stéllen
héauften, hatten alle beteiligten Kreise das grosste Interesse
daran, die Voraussetzungen fiir derartige Schadenfdlle rest-
los zu kldren und in weiterer Folge die gebrauchlichen
Schutzmassnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu beurteilen.
In den letzten Jahrzehnten war dasselbe Thema aus einem
anderen Grund wieder besonders aktuell geworden: Scha-
denfdlle durch elektrischen Strom konnen in modernen me-
chanisierten Grossraumstallanlagen zwangsldufig einen we-
sentlich grosseren Umfang annehmen, als dies in den kleinen
Stallen der fritheren Einzelwirtschaft mdglich war. Heute
werden beispielsweise Bullenmaststille mit Fassungsvermo-
gen von 1000 Tieren gebaut, solche fiir 10 000 Tiere sind in
Planung begriffen; auch mit der fortschreitenden Mechani-
sierung der Stélle an sich ergeben sich erhohte Gefahren-
momente, abgesehen von der Vielzahl an Geridten (grosse
Rinderkombinate besitzen heute beispielsweise regelrechte
Melkkarussells).

Wenn in den Jahren 1955 bis 1975 fast alle elektrischen
Tierunfille in einem gewissen Zusammenhang mit Schutz-
massnahmen gegen die Annahme geféhrlicher Beriihrungs-
spannungen stehen, miissen drei Ursachen miterwahnt wer-
den, die heute aber entschieden der Vergangenheit angehs-
ren: Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren namlich —
etwa auf ein Jahrzehnt gesehen — Viehunfille vorwiegend
auf Seilrisse in Ortsnetzen luftkrieggefdhrdeter Gebiete zu-
riickzufiihren; dies war dadurch begriindet, dass wahrend
des Krieges (in kriegfiihrenden Lédndern) infolge personeller
und materieller Schwierigkeiten kaum Netzinstandhaltungs-
arbeiten, insbesonders die Auswechslung von durch Granat-
splittern oder dergleichen verletzten Seilen, durchgefiihrt
werden konnten und des weiteren die Auswechslung von in
der Erd-Luft-Zone abgefaulten Holzmasten reichlich nach-
hinkte, so dass Mastbriiche bei extremen Witterungslagen
(beispielsweise bei Windstiirmen und an Rauhreiftagen) teils
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an der Tagesordnung waren. Waren die Seilrisse in vorwie-
gend Ortsnetzen jedoch auf menschliche Fehlleistungen zu-
riickzufiihren, so handelte es sich durchwegs um solche zu-
folge vorschriftswidrigen Fillens von Bdumen in Leitungs-
nihe. Wiederholt waren derlei Vorkommnisse auch mit elek-
trischen Gefahren, zum Beispiel fiir den Lenker von Pferde-
fuhrwerken oder dessen Retter, verbunden. Ein weiterer be-
achtlicher Teil der Viehunfille war Folge von in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit reichlich viel verwendeten Fern-
melde-Feld-Kabelleitungen (FFK) in den Inneninstallatio-
nen, die zu einem hohen Prozentsatz isolationsdefektbehaftet
waren, wobei eine fehlende Verlegung in Installationsrohren
oder eine direkte Einbettung in Gebiudemauern noch das
Thre dazu beitrugen. Schliesslich gab es anfianglich ein haufi-
geres Versagen von Schutzschaltern in den landwirtschaftli-
chen Objekten, welche auf Mingel in der Giite bei der Her-
stellung und bei den Werkstoffen zuriickzufiihren waren.
Alle diese drei Gruppen von Mingeln waren echte Ubel der
Nachkriegszeit und traten in den beiden letzten Jahrzehnten
fast tiberhaupt nicht mehr in Erscheinung.

In einer fast fiinfzehnjihrigen Arbeit ist nun der nach-
folgende Schrifttumsnachweis entstanden, der etwa den Zeit-
raum von 1912 bis 1975 umfasst, trotz seinem Umfange aber
keinen Anspruch auf Vollstindigkeit erheben kann. Da die
Erstellung einer solchen Dokumentation unter anderem mit
einem enormen Aufwand an Zeit verbunden ist, diese aber
den  Betriebsingenieuren in  Elektrizitdtsversorgungs-
unternehmen — im Hinblick auf das schon mehr als ein Jahr-
zehnt andauernde enorme Investitionsprogramm — in der
Regel nie zur Verfiigung steht, konnten sie damit beim Ver-
folgen einschldgiger Fragen des Schutzes gegen elektrische
Viehunfille wenigstens von dieser Sucharbeit entlastet sein.
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Stromtod zweier Rinder und eines Schweines bei einem Doppelerd-
schluss im 20-kV-Netz und ihre messtechnische und rechnerische Be-
stitigung)

Kontinuierliche elektrische Fliessbandbetiubung von Schweinen,
F. Plakuschtschi, Fleisch-Industrie (UdSSR) 1960, Band 31, Heft 3,
Seite 22..23, 2 Fig. (Referat: Technisches Zentralblatt, Abteilung
Elektrotechnik 1962, Band 12, Heft 2, Seite 474; siehe Kapitel: Betiu-
bung bei 80...110 V wihrend 8...13 s)

Kiihe unter Strom — nach Einschalten des Elektromotors einer Futter-
maschine (in Geste, Kreis Meppen), Anonym, Elektromeister 1960,
Band 13, Heft 7, Seite 355, 0 Fig.

Ursache von Viehunfillen und ihre Verhiitung, I.Haslau, Elektro-
Praktiker 1961, Heft 5, Seite 159...161, 6 Fig.

Gefdhrdungshaftung der EVU fiir elektrische Unfille in Abnehmer-
anlagen?, G. Butze, Elektrizitdtswirtschaft 1961, Band 60, Heft 17,
Seite 653...656, 1Fig. (sieche Kapitel: Nulleiterriss bei einer Hausan-
schlussleitung fiihrt zu einer Kontaktvermittlung mit einem Aussenlei-
ter und in weiterer Folge zum Stromtod von mit eisernen Halsketten
an das Trinkbecken angehingten vier Kiihen; schematische Darstel-
lung des Stromverlaufes)

Messtechnische Untersuchungen iiber Stromstirke, Einwirkungsdauer
und Stromweg bei elektrischen Wechselstromunfillen an Mensch und
Tier (Bedeutung und Auswertung fiir Starkstromanlagen), P. Osypka,
Dissertation, Technische Hochschule Braunschweig (1963), 48 Seiten,
41 Fig. (siehe Kapitel: Schwellenwertbestimmungen beim Tier, experi-
mentelle Untersuchungen am Tier, Impulsgrosse und Impulsdauer
elektrischer Weidezaungeriite, Seite 12...13, 28...36, 37...42, 46)

Tod eines Bastlers und einer Kuh als Folge eines unter 220 V stehen-
den Weidezaunes, Gerstenberg, Elektromeister 1963, Band 16, Heft 2,
Seite 74...77, 3 Fig.

Impulsgrosse und -dauer bei elektrischen Weidezaungeriten, S. Koep-
pen/P. Osypka/G. Mickwitz, Elektrotechnische Zeitschrift, Ausgabe B,
1963, Band 15, Heft 5, Seite 107...113, 14 Fig., 1 Tab. (siche Kapitel:
Ergebnisse der Schwellenwert-Untersuchungen bei Tieren)
Messtechnische Untersuchungen iiber Stromstirke, Einwirkungsdauer
und Stromweg bei elektrischen Wechselstromunfillen an Mensch und
Tier (Bedeutung und Auswertung fiir Starkstromanlagen), P. Osypka,
Elektromedizin 1963, Band 8, Heft 3, Seite 153...179; Heft 4, Seite
193...214, 41 Fig., 18 Tab. (siehe Kapitel: Einwirkungen von Elektrizi-
tét auf Tieren) :
Porazenie elektryczne zwierzat w oborze (Stromschlag mit Massentier-
unfall im Viehstall), St. Mielcarek, Energetyka 1963, Band 17, Heft 1,
Seite 29, 1 Fig. (Referat: Technisches Zentralblatt, Abteilung Energie-
wesen 1965, Band 9, Heft 3, Seite 367; siehe Kapitel: Stromtod von
8 Kiihen an der Trinke zufclge einer Reihe von Nachlidssigkeiten und
Fehlern in der Installation im Kuhstall eines staatlichen Landwirt-
schaftsunternehmens, verbunden mit dem Aufkommen eines Potential-
kreises von 40 m Durchmesser zufolge einer als Notlosung angeord-
neten Erdung und hoher Bodenfeuchtigkeit)

Bemerkenswerter Schadenfall durch elektrischen Strom in einer land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, K. Braun, Elektro-Prakti-
ker 1963, Band 17, Heft 7, Seite 227, 0 Fig. (siche Kapitel: Stromtod
von mittels eisernen Ketten an die Fressgitter angehingten 20 Kiihe
infolge eines fehlerhaft durchgefiihrten Anschlusses einer neuen Melk-
anlage sowie einer anschliessend nicht vorgenommenen Feststellung
von Spannung und Erde sowie der richtigen Phasenfolge)

Tod von neun Mutterschweinen durch Stromeinwirkung im Stall einer
landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft, I. Haslau, Elektro-
Praktiker 1963, Band 17, Heft 9, Seite 295...298, 4 Fig. (siche Kapitel:
Tierunfall zufolge Aussenleiter-Schutzleiter-Verwechslung, vornehm-
lich verursacht durch Entfernung der fabrikationsmissig vorhandenen
Farbkennzeichnung der Hauptleiter und des Schutzleiters bis zur Man-
telumhiillung)

Unfiélle und Bridnde durch elektrische Anlagen, Anonym, Mitteilungen
fiir die Mitglieder des Technischen Uberwachungsvereins Bayern 1964,
Heft 20, Seite 529....532, 7 Fig. (siehe Kapitel: Todlicher Viehunfall an
einem Trinkgatter durch cinen selbst bei 10 A Fehlerstrom noch nicht
ausgelosten Fehlerstrom-Schutzschalter mit 0,5 A Grenzfehlerstrom,
Seite 531)

Zunehmende Missachtung der Sicherheitsvorschriften fiir elektrische
Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben, P. A. de Geus, Electro-
Techniek 1965, Band 43, Heft 4, Seite 79...82, 8 Fig. (Referat: Techni-
sches Zentralblatt, Abteilung Elektrotechnik 1965, Band 15, Heft 8,
Seite 2104; siehe Kapitel: 1961/62 insgesamt 53 Tierunfille mit todli-
chem Ausgang)

Schutzmassnahmen gegen Unfille durch Elektrizitit, F. Maresch,
Elektrotechnik und Maschinenbau 1965, Band 82, Heft4, Seite
181...185, 4 Fig. (siehe Kapitel: Tod zweier Jungstiere bei der Fehler-
priifung an einer korperschlussbehafteten Waschmaschine, Seite 183
und 184)

Elektrounfillle im Bereich der Osterreichischen EVU im Jahre 1964,
Anonym, Osterreichische Zeitschrift fiir Elektrizitdtswirtschaft 1965,
Band 18, Heft 9, Seite 376...377, 1 Tab. (siehe Kapitel: Notschlachtung
zweier Jungstiere nach Stromunfall am Futtertrog-Eisenrohrgitter)
Volkswirtschaftliche Schiden in der Landwirtschaft durch konse-
quente Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vermeiden!, H. W. Bi-
selt/M. Kalich, Elektro-Praktiker 1966, Band 20, Heft4, Seite
123...124, 0 Fig. (siehe Kapitel: Stromtod von 33 Kiihen sowie Schock-
wirkungen bei zwei Melkern in einem Rinderstall zufolge eines An-
schlussfehlers in Form der Verwechslung des Nulleiters mit einem
Aussenleiter sowie durch vorherigen unvorschriftsmissigen Anschluss
eines Heisswasserboilers hinsichtlich der Wasserinstallation; Stromtod
von 31 Rindern in einem Stall zufolge eines Aussen- und Nulleiterris-
ses im Ortsnetz mit gegenseitiger Kontaktvermittlung sowie infolge
fehlenden Einbaues eines Isolierrohres in den dazugehorigen Wasser-
leitungen)

Ein ungewohnlicher Schadenfall, Anonym, Elektromeister 1966,
Band 19, Heft 17, Seite 1090, 2 Fig. (siehe Kapitel: Totung grosser
Tiere durch Nulleiter-Aussenleiter-Uberbriickung)

Von Tiefbauarbeiten beschiddigtes unterirdisches Kabel verursacht
Stromtod eines Hundes, Anonym, Impuls 1967, Band 2, Nummer 1,
Seite 2, 0 Fig.

Beim Einschalten eines Riibenschneiders fielen im Stall ein Bulle und
drei Kiihe um, Anonym, Impuls 1967, Band 2, Nummer 3, Seite 4,
0 Fig.
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L.58 Fragen der Elektrosicherheit bei Strom mit hoheren Frequenzen, I. S.
Borisov/A. V. Lukovnikov/V. P. Emeljanov, Mechanisierung, Elektrifi-
zierung sozialistischer Landwirtschaft (UdSSR) 1967, Band 25, Heft 6,
Seite 45...48, 3 Fig. (Referat: Technisches Zentralblatt, Abteilung
Elektrotechnik 1968, Band 18, Heft 7, Seite 1611; siehe Kapitel: Unter-
suchungen iiber Einfluss der Stromfrequenz auf das Grossrind bei
Stromdurchgang Schnauze zu Huf sowie Huf zu Huf, also Schrittspan-
nung; grafische Darstellung der Ergebnisse der umfangreichen Tier-
versuche fiir die Frequenzen 50/100/200/400 Hz)

L.59 Ist die in VDE 0100/12.65, § 56 Nb)2 geforderte Trennung der Wasser-

leitung durch eine Isoliermuffe zu den Stillen sinnvoll?, Anonym,

Elektriker 1967, Band 6, Heft 4, Seite 128...130, 2 Fig.

Gefahren des elektrischen Stromes fiir Mensch und Tier, R. Hauf,

Elektrotechnische Zeitschrift, Ausgabe B, 1967, Band 19, Heft 10,

Seite 282...285, 4 Fig.

Uber die Hiiterwirksamkeit elektrischer Impulse beim Rind,

W. Lange/H. Franzke, Deutsche Agrartechnik 1967, Band 17, Heft 6,

Seite 283...285, 1 Fig., 1 Tab. (siche Kapitel: Tierkorperwiderstand bei

trockener Haut etwa 2000 Ohm, bei feuchter Haut etwa 350 Ohm und

an der Schleimhaut bis anndhernd 200 Ohm)

L.62 Erlduterungen zu TGL 200-0629: Elektrotechnische Anlagen in der
Landwirtschaft mit Nennspannungen bis 1000 V”, S. Musik, Elektro-
Praktiker 1968, Band 22, Heft 1, Seite 9...14, 4 Fig. (siehe Kapitel:
Grenzstromstirken fiir Eintritt des Herzkammerflimmerns bei Scha-
fen, Pferden und Rindern, Kritik der Schutzmassnahmen)

L.63 Experimentelle Untersuchungen zur Elektroanisthesie beim Schwein;
die Wirkung verschiedener Strome, Einschaltarten und der Lagerung
der Versuchstiere auf das Elektrokardiogramm, Phonokardiogramm,
den Blutdruck und die Atmung, H. I. Reinhard/G. Mickwitz, Elektro-
medizin 1968, Band 13, Heft 3, Seite 98...111, 14 Fig.

L.64 Mehr Sicherheit bei der Tierhaltung durch Dezentralisierung der
Stromversorgung, H. Scholz, Elektromeister 1968, Band 21, Heft 8,
Seite 430...431, 3 Fig.

L.65 Untersuchungen an Mensch und Tier zur Verminderung der Unfall-
gefahr durch Verwendung von nichtsinusférmigem Wechselstrom,
H. I. Reinhard/G. Mickwitz, Elektromedizin 1969, Band 14, Heft 2,
Seite 71...80; Heft 3, Seite 109...111, 16 Fig., 5 Tab.

L.66 Unzuldssige Anwendung der Schutzmassnahme «Schutzerdung» fiihrte
zum Tod von 7 Rindern, E. Burkhardt, Elektro-Praktiker 1969,
Band 23, Heft 9, Seite 309...310, 1 Fig. (siehe Kapitel: Korperschluss-
behafteter Futterdimpfer sowie fehlendes Isolicrzwischenstiick in der
Triankewasserleitung 16sen Unfall aus)

L.67 Nulleiterunterbrechung in der Freileitung, Anonym, Mitteilungen fiir
die Mitglieder des Technischen Uberwachungsvereins Bayern 1969,
Heft 50, Seite 1425, 0 Fig. (siehe Kapitel: Stromtod zweier Kiihe an
der Selbsttrinke zufolge fehlenden Einbaus von Isolierstiicken in die
Stallwasserleitung)

L.68 Viehverlust durch Uberspannung im Netz, Anonym, Mitteilungen fiir
die Mitglieder des Technischen Uberwachungsvereins Bayern 1970,
Heft 4, Seite 104...105, 0 Fig. (siehe Kapitel: Stromtod zweier Kiihe an
der Trdnkeeinrichtung zufolge eines nicht mehr funktionsfahigen Feh-
lerstrom-Schutzschalters)

L.69 Zehntausend tote Legehiihner durch Kurzschluss, Anonym, Mitteilun-
gen fiir die Mitglieder des Technischen Uberwachungsvereins Bayern
1972, Heft 4, Seite 34, 0 Fig. (siehe Kapitel: Ausfall der Liiftungs-
anlage durch einen Kurzschluss sowie Versagen der Alarmanlage
verursacht Tod von 10 000 Legehiihnern in einem Hiihnerlegebetrieb)

L.70 SchweiBstrom totet sechs Rinder, Anonym, Mitteilungen fiir die Mit-
glieder des Technischen Uberwachungsvereins Bayern 1972, Heft 4,
Seite 34...35, 0 Fig. (siehe Kapitel: 63-V-Schweissleerlaufspannung
totet sechs mit eisernen Halsketten an den Raufen angekettete Stiere)

L.60

L.61

L.71 Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften — Bestandteil der Produk-
tionsdisziplin und engstens mit dem Schutz von Leben und Gesundheit
verbunden, H. Kuschel, Elektro-Praktiker 1973, Band 27, Heft 1, Seite
1...4, 2 Fig. (sieche Kapitel: Stromtod von 21 Kiihen zufolge Schal-
tungsfehler verursacht 77 000 Mark Schaden)

L.72 Die neuzeitliche und vorschriftsmissige Elektroinstallation, A. Hosl,
Hiithig-Verlag, Heidelberg (1973), 410 Seiten, 202 Fig., 51 Tab. (siehe
Kapitel: Viehschutz, Seite 276...277)

L.73 Ein Dorf stand unter Strom (Kabel war falsch angeschlossen), _An-
onym, Impuls 1973, Band 8, Nummer 4, Seite 2, 0 Fig. (siehe Kapitel:
In vier Stillen 13 Rinder durch Stromeinwirkung getotet, Schaden
40 000 DM)

L.74 Tier-Massenunfall durch Stromeinwirkung, P. Knoll, Elektro-Praktiker
1973, Band 27, Heft 2, Seite 43...45, 3 Fig. (sieche Kapitel: Korper-
schluss an Kraftsteckdose sowie mechanisches Versagen des Fehler-
spannungs-Schutzschalters fiihrte zum Tod von Tbc-freien, fast aus-
schliesslich tragenden 32 Milchkiihen)

1L.75 Schutzmassnahmen in Niederspannungsanlagen, G. Biegelmeier, Oster-
reichischer Gewerbeverlag, Wien (1974), 288 Seiten, 200 Fig., 15 Tab.
(siehe Kapitel: Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betriebs-
stitten; Elektrische Tierunflle; Seite 28, 233...246)

L.76 Schutzmassnahmen in elektrischen Anlagen, E.Homberger, Verlag
«Der Elektromonteur», Aarau (1973), 271 Seiten, 190 Fig. (siehe
Kapitel: Tierschutz, Seite 23...25)

L.77 Preventative measures against electrical hazards in Livestock buildings
(Schutzmassnahmen gegen zu hohe Beriihrungsspannungen fiir Nutz-
tiere in Stallungen), Anonym, Swedish Institute of Agricultural En-
gineering Bulletin 1974, Nr. 341, Seite 22...31

1L.78 Untersuchungen zum elektrischen Korperinnenwiderstand beim Rind,
W. Lange = H. U. Matthius = H. J. Radtke, Archiv fiir Experimen-
telle Veterindirmedizin 1973, Band 27, Heft 4, Seite 653...659, 2 Fig., 3
Tab. (siehe Kapitel: Spannungsabhingigkeit des Korperinnenwider-
standes beim Rind, Minimalwerte 100...200 Ohm bei 100 V; Kdorper-
innenwiderstand von Schlachtkiihen: 310 Olm bei 10 V, 175 Ohm bei
100 V und 165 Ohm bei 400 V)

L.79 Schutzmassnahmen gegen elektrische Gefihrdung in landwirtschaftli-
chen Anwesen (Indirektes Beriihren), E. Honninger, Elektrotechnik
und Maschinenbau 1974, Band 91, Heft 4, Seite 244...246, 3 Fig.

L.80 Neue Bestimmungen fiir das Errichten elektrotechnischer Anlagen in

der Landwirtschaft, S. Musik, Elektro-Praktiker 1975, Band 29, Heft

10, Seite 312...316, 4 Fig. (siche Kapitel: Potentialsteuerung in Stall-

rdumen, Seite 315)

Schutzmassnahmen gegen zu hohe Beriihrungsspannung in Réumen

der Tierproduktion, R. Miiller, Elektro-Praktiker 1975, Band 29, Heft

10, Seite 318...319, 2 Fig.

L.82 Potentialausgleich und Potentialsteuerer der in Rédumen der Nutztier-
haltung, H. Krohne, Elektro-Praktiker 1975, Band 29, Heft 10, Seite
319...321, 1 Fig., 2 Tab.

L.83 Elektrische Viehbetdubung (insbesondere von Grossvieh und Schwei-
nen): Deutsche Patentschriften DRP 494.062 / 495.593 498.715 /
524.703 / 532.368 / 555.451 / 556.722 / 573.842 / 575.195 / 575.260 /
577.671 / 578.532 / 580.112 / 587.4386 / 603.800 / 610.784 / 611.908 /
617.716 / 629.168 / 651.022 / 661.050 / 739.432 / 955.386 / 1144.145 /
1218.307 / 1507.930 / 1907.776

Adresse des Autors

G. Irresberger, Ing., Direktionsassistent der Oberdsterreichischen
Kraftwerke AG, Anton-Bruckner-Strasse 5, A-4810 Gmunden.

Nationale und internationale Organisationen VSE

ucs

Organisations nationales et internationales

Stellungnahme eines Fachgremiums
der Schweizerischen Handelskammer

Ein auf Veranlassung des Vororts im Frithjahr 1974 einge-
setztes, aus kompetenten Fachleuten bestehendes energiewirt-
schaftliches Gremium der Schweizerischen Handelskammer hat
einen Bericht iiber den Stand und die grossen Zusammenhinge in
der schweizerischen Energieversorgung ausgearbeitet. Darin wer-
den die Ansatzpunkte fiir eine eidgendssische Energiepolitik auf-
gezeigt und die Anliegen, die sich dazu aus unternehmerischer
Sicht ergeben, thesenartig formuliert. Das Gremium erachtet es
in der gegenwirtigen Lage als zweckmaissig, eine mdglichst grosse
Beweglichkeit und Vielseitigkeit in der Energieversorgung anzu-
streben. Seines Erachtens haben behordliche Pline und Pro-
gramme auf Jahre hinaus nur einen Sinn, wenn sie bei sich
wandelnden Verhiltnissen innert niitzlicher Frist korrigierbar
bleiben.
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Prise de position d’une commission d’experts
de la Chambre suisse du commerce

Au début de 1974, la Chambre suisse du commerce a, sur
proposition du Vorort, constitué une commission de I'énergie,
composée de personnalités compétentes en la matiére. Cette com-
mission a élaboré un rapport concernant la situation en Suisse
dans ce domaine ainsi que les problémes que souléve notre ravi-
taillement en énergie. Ce document indique quels devraient étre
les objectifs de la politique énergétique suisse et formule un
certain nombre de theses concernant les mesures qui pourraient
étre prises, du point de vue des entreprises, en vue de leur
réalisation. Dans la situation actuelle, la commission estime indi-
qué de chercher a assurer un ravitaillement en énergie aussi
souple et aussi diversifi¢ que possible. A son avis, des plans et des
programmes officiels établis a long terme ne se justifient que s’ils
peuvent étre adaptés a bref délai aux conditions nouvelles qui
interviendraient.

(B31) 31



	Elektrische Viehunfälle : im Spiegel des technisch-wissenschaftlichen Schrifttums

